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Notfallsteuerung 

Ansteuerbarkeit von Wärmepumpen                                                  

und Notheizungen > 3.7 kVA 
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Dieses Dokument dient als Anleitung zur Umsetzung der Notfallsteuerung im Versorgungsgebiet 

der Energie Service Biel/Bienne. Im Fokus steht die technische Umsetzung der Ansteuerbarkeit 

von Wärmepumpen und Notheizungen. 

Für die Steuerung der Wärmepumpen und Notheizungen ist eine Steuerleitung (z.B. TT, Td, G51, 

U72 oder CAT7) von der Anlage bis zu den Trennklemmen zu installieren. Ab den Trennklemmen 

bis Zählerplatz sind Steuerdrähte 1,5 mm2 mit eindeutiger Beschriftung gemäss der Bezeichnung 

der Anschlussmatrix auszuführen.  

 

Anschlussmatrix 

Bezeichnung Funktion: Normally Open (NO) 

Nr. 43 0 1 

Leistung Wärmepumpe  100% 0% 
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